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Probenibersicht

Probe Nr.
Probenahmestellenbezeichnung

Interne Probennummer
Probe entnommen am

Probe Nr.
Probenahmestellenbezeichnung

Interne Probennummer
Probe entnommen am

Probe Nr.
Probenahmestellenbezeichnung

Interne Probennummer
Probe entnommen am

Probe Nr.
Probenahmestellenbezeichnung

Interne Probennummer
Probe entnommen am

Probe Nr.

Probenahmestellenbezeichnung

Interne Probennummer
Probe entnommen am

Inspektionsberichtsnummer E2514718/02l1
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1

N6239415R3 - WVA Neunkirchen - UV-
Desinfektionsanlage Hochbehalter
Neunkirchen, vor Desinfektion -
Probenahmehahn

E2514718/002

06.11.2025

2

N6237624R3 - WVA Neunkirchen -
Hochbehalter Neunkirchen -
Probenahmehahn Ablauf
E2514718/003

06.11.2025

3

N22025852 - WVA Neunkirchen - Tiefbehalter
Neunkirchen - Probenahmehahn Ablauf
E2514718/004

06.11.2025

4

N6232701R3 - WVA Neunkirchen - Ortsnetz
Neunkirchen - Bereich Zentrum -
Gemeindeamt

E2514718/005

06.11.2025

5

N6228754R3 - WVA Neunkirchen - Ortsnetz
Peisching - Volksschule, Wasserhahn
Schulwart

E2514718/006

06.11.2025

Erstellt von Eurofins Umwelt Osterreich GmbH & Co. KG - Inspektionsstelle akkreditiert gem. EN ISO/IEC 17020:2012
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Probe Nr.
Probenahmestellenbezeichnung

Interne Probennummer
Probe entnommen am

Probe Nr.
Probenahmestellenbezeichnung

Interne Probennummer
Probe entnommen am

Probe Nr.
Probenahmestellenbezeichnung

Interne Probennummer
Probe entnommen am
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6

N6226847R3 - WVA Neunkirchen - Ortsnetz
Moliram - Am Kreutzanger 10, Kindergarten,

Zapfhahn Kiiche
E2514718/007
06.11.2025

7

N22025718 - WVA Neunkirchen - UV-
Desinfektionsanlage Tiefbehalter
Neunkirchen, vor Desinfektion -
Probenahmehahn

E2514718/008

06.11.2025

8

N22025757 - WVA Neunkirchen - UV-
Desinfektionsanlage 2 Tiefbehalter
Neunkirchen, nach Desinfektion -
Probenahmehahn

E2514718/009

06.11.2025
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Allgemeine Angaben zur
Probenahme und Inspektion

Verfahrensanweisung Inspektion Trinkwasser
ONORM M 5874:2009-07 Wasser fiir den menschlichen Gebrauch —
Anleitung fur die Tatigkeit von

Inspektionsstellen
akkreditiertes Verfahren

Verfahrensanweisungen Probenahme:

EN ISO 19458:2006-11 Wasserbeschaffenheit — Probenahme fur
mikrobiologische Untersuchungen
akkreditiertes Verfahren

ONORM ISO 5667-5:2015-05 Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5:
Anleitung zur Probenahme von Trinkwasser
aus Aufbereitungsanlagen und
Rohrnetzsystemen (1ISO 5667-5:2006)
akkreditiertes Verfahren

Probentransport:

ONORM EN ISO 5667-3:2018-05 Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 3:
Konservierung und Handhabung von
Wasserproben
akkreditiertes Verfahren

Witterung am Tag der Probenahme sonnig, 10 °C

Witterung in letzter Zeit sonnig

Erstellt von Eurofins Umwelt Osterreich GmbH & Co. KG - Inspektionsstelle akkreditiert gem. EN ISO/IEC 17020:2012
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Informationen zur Anlage

Bezeichnung WVA Neunkirchen
Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen
Gemeinde Neunkirchen
Kontaktperson/Telefon/Mobil Herr Thomas Sattler
+4366460198380
Ortsbefund

Die WVA Neunkirchen wird von 1. Wr. Hochquellenwasserleitung mit Trinkwasser versorgt.

Das Wasser wird durch UV-Desinfektionsanlagen aufbereitet und anschlielfend in den Hochbehalter
und Tiefbehalter Neunkirchen eingeleitet.

Von dort wird zuerst das Ortsnetz Neunkirchen Nord, Gber dieses Ortsnetz das Ortsnetz Mollram und
das Ortsnetz Neunkirchen Zentrum versorgt.

Uber das Ortsnetz Zentrum flieRt das Wasser weiter in das Ortsnetz Neunkirchen Siid und
anschlielfend in das Ortsnetz Peisching.

Als Notversorgung kann tber die Ortsnetze Peisching und Neunkirchen Sid Wasser des WLV
Unteres Pitten- und Schwarzatal eingespeist werden.

HOCHBEHALTER NEUNKIRCHEN:

1993 erbaut, 2800m3, 2 Kammern, betonierter Behélter, U-férmig ausgebildet, alle 2 Jahre wird der
Behadlter durch die Firma Schermann gereinigt und desinfiziert.

Der Behalter ist Uber eine Metalltire mit Gummidichtung begehbar. Er hat eine Vorkammer die Uber
eine weitere TUr zu den Wasserkammern getrennt ist. Die drei UV-Desinfektionsanlagen befinden sich
im Hochbehalter.

Der Behalter ist eingezdunt, Solarpanele stehen auf ihm, es ist eine elektrische
EntlOftung/Entfeuchtung vorhanden, zusatzlich gibt es noch 4 Entliftungen Gber den Kammern.

Es waren Vor-Ort keine Verunreinigungen ersichtlich. Kondenswasser an den Decken vorhanden.

TIEFBEHALTER NEUNKIRCHEN:

2024 erbaut, 2200m?, 2 Kammern, betonierter Behalter.

Der Behalter ist Uber eine Metalltire mit Gummidichtung begehbar. Er hat eine Vorkammer, die zu
den Wasserkammern getrennt ist. Die zwei UV-Desinfektionsanlagen befinden sich im Tiefbehalter.
Der Behalter ist eingezaunt, es ist eine elektrische Entliftung/Entfeuchtung vorhanden.

Es waren Vor-Ort keine Verunreinigungen ersichtlich.

UV-Desinfektionsanlage Hochbehalter Neunkirchen:
Es gibt 3 parallel laufende UV-Anlagen, wobei nicht immer alle in Betrieb sind.

Hersteller: Bewades UV; Typ: 1000 W100/50N-OTM

OVGW-Qualitatsmarke (zertifiziert): ja (Registrier-Nr.: W 1.262)
Erstinbetriebnahme: 2010; Anzahl UV-Strahler: 10; Typ Strahler: 100W-083247
Leistung (W): 10 bar; max. Nutzungsdauer (h): 10000 Betriebseinheiten
Strahlungsmesstechnische Uberwachungseinheit vorhanden: ja

on-line Messgerat fur die UV-Durchléssigkeit vorhanden: ja

Betriebstagebuch: gefihrt, entspr. Norm Anh. G

Ablesungen an den Anzeigen fur die Betriebsparameter zum Zeitpunkt der Begehung und Vergleich
mit den zertifizierten zugelassenen Betriebsbedingungen

[UV-Anlagentyp | 1000 W100/50N-OTM |

Zugelassene Betriebsbedingungen

Erstellt von Eurofins Umwelt Osterreich GmbH & Co. KG - Inspektionsstelle akkreditiert gem. EN ISO/IEC 17020:2012
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Durchfluss (m%h) [Maximalwert] 86,7
Strahlungsmesstechnische Uberwachungseinheit (W/m?) — Warnschwelle S 2 38 W/m?
\Warnschwelle S 1 31 W/m?2
UV-D min. (%) 41
Ablesungen an den Anzeigen, Betriebsparameter aktuell (3. Quartal 2025)
uv 1 uv 2 uv 3

Durchfluss (m3h) 17,9 17,9 17,9
Strahlungsmesstechnische Uberwachungseinheit 52 W/m? 52 W/m? 63 W/m?
(W/m? oder %)

Betriebsstunden der UV-Anlage, gesamt (h) -- -- --
Anzahl an Schaltungen der UV-Anlage, gesamt -- -- --
Betriebsstunden der UV-Strahler, aktuell (h) 8647 8605 8475
lAnzahl an Schaltungen der UV-Strahler, aktuell 646 689 816

Néchste Inspektion: 1. Quartal 2026
Letzte Wartung: 25.03.2025
Letzter Strahlertausch: 10.10.2023

UV-Desinfektionsanlage Tiefbehalter Neunkirchen:

Es gibt 2 parallel laufende UV-Anlagen.

Hersteller: Aquafides UV; Typ: COMPACT 4 AF300 T
OVGW-Qualitatsmarke (zertifiziert): ja (Registrier-Nr.: W 1.575)
Erstinbetriebnahme: 2024; Anzahl UV-Strahler: 4
Strahlungsmesstechnische Uberwachungseinheit vorhanden: ja
on-line Messgerat fur die UV-Durchléssigkeit vorhanden: ja
Betriebstagebuch: gefihrt, entspr. Norm Anh. G

Ablesungen an den Anzeigen fur die Betriebsparameter zum Zeitpunkt der Begehung und Vergleich
mit den zertifizierten zugelassenen Betriebsbedingungen

[UV-Anlagentyp | COMPACT 4AF300T |
Zugelassene Betriebsbedingungen
Durchfluss (m%h) [Maximalwert] 133
Strahlungsmesstechnische Uberwachungseinheit - Voralarm 132,0 W/m?2
Strahlungsmesstechnische Uberwachungseinheit - Abschaltpunkt 127,3 W/m?2
UV-Durchlassigkeit min. (%) 79,4
Ablesungen an den Anzeigen, Betriebsparameter aktuell
uv1 uv 2

Durchfluss (m3h) - 108
Strahlungsmesstechnische Uberwachungseinheit -- 237 Wim?
(W/m?2 oder %)

Betriebsstunden der UV-Anlage, gesamt (h) -- 434
Anzahl an Schaltungen der UV-Anlage, gesamt -- 124
Betriebsstunden der UV-Strahler, aktuell (h) -- 434
lAnzahl an Schaltungen der UV-Strahler, aktuell -- 124

Letzte Wartung: noch keine Wartung
Letzter Strahlertausch: noch kein Tausch

Hygienische Bewertung:
Die Anlage macht in hygienischer Hinsicht einen gut gewarteten Eindruck.
Anmerkung: Der Ubergabeschacht Mahrwiese (Probenahmestelle 1) ist nicht zugénglich/inspizierbar.

Mangel: keine

Erstellt von Eurofins Umwelt Osterreich GmbH & Co. KG - Inspektionsstelle akkreditiert gem. EN ISO/IEC 17020:2012
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Anderungen gegeniiber Vorbefund: Der Tiefbehélter Neunkirchen ist samt der UV-Anlage 2 seit
Oktober 2025 in Betrieb.

Besondere Ereignisse / gesetzte MaBRnahmen: Die UV-Anlage 1 im Tiefbehélter Neunkirchen ist
noch nicht in Betrieb.

Untersuchungsergebnisse

Die Untersuchungsergebnisse sind der Beilage ,Prifbericht Labor® zu entnehmen und beziehen sich

ausschlieBlich auf die gezogenen Probemuster.

Chemischer Befund

Probennummer: E2514718/002

N6239415R3 - WVA Neunkirchen - UV-Desinfektionsanlage Hochbehélter Neunkirchen, vor
Desinfektion - Probenahmehahn

Es liegt ziemlich hartes Wasser vor.

Die Trubung liegt unter dem Indikatorparameterwert von 1 FNU der Trinkwasserverordnung
(304.Verordnung / 2001 in der geltenden Fassung).

Die UV-Durchlassigkeit liegt mit 86,2 % im glinstigen Bereich.

Der Gehalt des gesamten organisch gebundenen Kohlenstoffes (TOC) ist gering.

Die restlichen gepriften Parameter halten die Parameterwerte bzw. Indikatorparameterwerte der
Trinkwasserverordnung (304. Verordnung / 2001 in der geltenden Fassung) bzw. des Osterr.
Lebensmittelbuches Codexkapitel B1 Trinkwasser ein bzw. die Gehalte lagen unter der jeweiligen
Bestimmungsgrenze.

Probennummer: E2514718/005

N6232701R3 - WVA Neunkirchen - Ortsnetz Neunkirchen - Bereich Zentrum - Gemeindeamt

Es liegt ziemlich hartes Wasser vor.

Der Gehalt des gesamten organisch gebundenen Kohlenstoffes (TOC) ist gering.

Die restlichen gepriften Parameter halten die Parameterwerte bzw. Indikatorparameterwerte der
Trinkwasserverordnung (304. Verordnung / 2001 in der geltenden Fassung) bzw. des Osterr.
Lebensmittelbuches Codexkapitel B1 Trinkwasser ein bzw. die Gehalte lagen unter der jeweiligen
Bestimmungsgrenze.

Probennummer: E2514718/008

N22025718 - WVA Neunkirchen - UV-Desinfektionsanlage Tiefbehélter Neunkirchen, vor Desinfektion
- Probenahmehahn

Die Trubung liegt unter dem Indikatorparameterwert von 1 FNU der Trinkwasserverordnung
(304.Verordnung / 2001 in der geltenden Fassung).

Die UV-Durchlassigkeit liegt mit 77,2 % im gunstigen Bereich.

Erstellt von Eurofins Umwelt Osterreich GmbH & Co. KG - Inspektionsstelle akkreditiert gem. EN ISO/IEC 17020:2012
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Bakteriologischer Befund

Probennummer: E2514718/002

N6239415R3 - WVA Neunkirchen - UV-Desinfektionsanlage Hochbehélter Neunkirchen, vor
Desinfektion - Probenahmehahn

Es wurden folgende Parameter in der eingesetzten Probenmenge von 250 ml nicht nhachgewiesen:
Coliforme Bakterien, Escherichia coli (E. coli), Intestinale Enterokokken, Pseudomonas aeruginosa,
Clostridium perfringens.

Die Anzahl Koloniebildende Einheiten bei 22°C (KBE/ml) lag unter dem Indikatorparameterwert der
TWV 2001.

Die Anzahl Koloniebildende Einheiten bei 37°C (KBE/ml) lag unter dem Indikatorparameterwert der
TWV 2001.

Probennummer: E2514718/003

N6237624R3 - WVA Neunkirchen - Hochbehélter Neunkirchen - Probenahmehahn Ablauf

Es wurden folgende Parameter in der eingesetzten Probenmenge von 100 ml nicht nachgewiesen:
Coliforme Bakterien, Escherichia coli (E. coli), Intestinale Enterokokken.

Die Anzahl Koloniebildende Einheiten bei 22°C (KBE/ml) lag unter dem Indikatorparameterwert der
TWV 2001.

Die Anzahl Koloniebildende Einheiten bei 37°C (KBE/ml) lag unter dem Indikatorparameterwert der
TWV 2001.

Probennummer: E2514718/004

N22025852 - WVA Neunkirchen - Tiefbehalter Neunkirchen - Probenahmehahn Ablauf

Es wurden folgende Parameter in der eingesetzten Probenmenge von 100 ml nicht nachgewiesen:
Coliforme Bakterien, Escherichia coli (E. coli), Intestinale Enterokokken.

Die Anzahl Koloniebildende Einheiten bei 22°C (KBE/ml) lag unter dem Indikatorparameterwert der
TWV 2001.

Die Anzahl Koloniebildende Einheiten bei 37°C (KBE/ml) lag unter dem Indikatorparameterwert der
TWV 2001.

Probennummer: E2514718/005

N6232701R3 - WVA Neunkirchen - Ortsnetz Neunkirchen - Bereich Zentrum - Gemeindeamt

Es wurden folgende Parameter in der eingesetzten Probenmenge von 100 ml nachgewiesen:
Coliforme Bakterien (1 KBE/100 ml).

Es wurden folgende Parameter in der eingesetzten Probenmenge von 100 ml nicht nachgewiesen:
Escherichia coli (E. coli), Intestinale Enterokokken.

Die Anzahl Koloniebildende Einheiten bei 22°C (KBE/ml) lag unter dem Indikatorparameterwert der
TWV 2001.

Die Anzahl Koloniebildende Einheiten bei 37°C (KBE/ml) lag unter dem Indikatorparameterwert der
TWV 2001.

Probennummer: E2514718/006

N6228754R3 - WVA Neunkirchen - Ortsnetz Peisching - Volksschule, Wasserhahn Schulwart

Es wurden folgende Parameter in der eingesetzten Probenmenge von 100 ml nicht nachgewiesen:
Coliforme Bakterien, Escherichia coli (E. coli), Intestinale Enterokokken.

Die Anzahl Koloniebildende Einheiten bei 22°C (KBE/ml) lag unter dem Indikatorparameterwert der
TWV 2001.

Die Anzahl Koloniebildende Einheiten bei 37°C (KBE/ml) lag unter dem Indikatorparameterwert der
TWV 2001.

Erstellt von Eurofins Umwelt Osterreich GmbH & Co. KG - Inspektionsstelle akkreditiert gem. EN ISO/IEC 17020:2012
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Probennummer: E2514718/007

N6226847R3 - WVA Neunkirchen - Ortsnetz Mollram - Am Kreutzanger 10, Kindergarten, Zapfhahn
Kiche

Es wurden folgende Parameter in der eingesetzten Probenmenge von 100 ml nachgewiesen:
Coliforme Bakterien (1 KBE/100 ml).

Es wurden folgende Parameter in der eingesetzten Probenmenge von 100 ml nicht nachgewiesen:

Escherichia coli (E. coli), Intestinale Enterokokken.

Die Anzahl Koloniebildende Einheiten bei 22°C (KBE/ml) lag unter dem Indikatorparameterwert der
TWV 2001.

Die Anzahl Koloniebildende Einheiten bei 37°C (KBE/ml) lag unter dem Indikatorparameterwert der
TWV 2001.

Probennummer: E2514718/008

N22025718 - WVA Neunkirchen - UV-Desinfektionsanlage Tiefbehélter Neunkirchen, vor Desinfektion
- Probenahmehahn

Es wurden folgende Parameter in der eingesetzten Probenmenge von 250 ml nicht nhachgewiesen:
Coliforme Bakterien, Escherichia coli (E. coli), Intestinale Enterokokken, Pseudomonas aeruginosa,
Clostridium perfringens.

Die Anzahl Koloniebildende Einheiten bei 22°C (KBE/ml) lag unter dem Indikatorparameterwert der
TWV 2001.

Die Anzahl Koloniebildende Einheiten bei 37°C (KBE/ml) lag unter dem Indikatorparameterwert der
TWV 2001.

Probennummer: E2514718/009

N22025757 - WVA Neunkirchen - UV-Desinfektionsanlage 2 Tiefbehélter Neunkirchen, nach
Desinfektion - Probenahmehahn

Es wurden folgende Parameter in der eingesetzten Probenmenge von 250 ml nicht nhachgewiesen:
Coliforme Bakterien, Escherichia coli (E. coli), Intestinale Enterokokken, Pseudomonas aeruginosa,
Clostridium perfringens.

Die Anzahl Koloniebildende Einheiten bei 22°C (KBE/ml) lag unter dem Indikatorparameterwert der
TWYV 2001 fir desinfiziertes Wasser.

Die Anzahl Koloniebildende Einheiten bei 37°C (KBE/ml) lag unter dem Indikatorparameterwert der
TWYV 2001 fir desinfiziertes Wasser.

Freigabe Inspektionsbericht (Name, Datum):

DI Katrin Hoffmann (zeichnungsberechtigt nach EN ISO/IEC 17020), 24.11.2025

Dieser Inspektionsbericht mit der Berichtsnr. E2514718/0211, datiert mit 24.11.2025, besteht aus 9 Seiten und den oben
angefuhrten Anlagen, und besitzt ausschliefZlich im Original Galtigkeit. Im Falle einer Vervielfaltigung oder Veréffentlichung
dieser Ausfertigung darf der Inhalt nur wort- und formgetreu chne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden. Die
auszugsweise Vervielfaltigung oder Veréffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der Eurofins Umwelt Osterreich
GmbH & Co. KG.

Die angegebenen Pruf- und Inspektionsergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die untersuchten Prif-/Inspektions-
gegenstande. Es gelten die allgemeinen Geschaftsbedingungen der Eurofins Umwelt Osterreich GmbH & Co. KG.

--—--Ende des Inspektionsberichts---
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Das lebensmittelrechtliche Gutachten unterliegt nicht dem Akkreditierungsumfang
nach EN ISO/IEC 17020 und ist dem ggst. Inspektionsbericht ausschliellich beigelegt.

Gutachten
Konformitatsbewertung

Das in Verkehr gebrachte Wasser entspricht in den untersuchten Parametern im Wesentlichen den
Indikatorparameter- und Parameterwerten der Trinkwasserverordnung (BGBI. Il Nr. 304/2001) bzw.
dem OLMB Kapitel B1 in der jeweils geltenden Fassung.

Auf Grund der vorliegenden Befunde entspricht das abgegebene Wasser im Rahmen des
durchgefihrten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist
zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Es lag im Ortsnetz Bereich Zentrum und im Ortsnetz Mollram eine sehr geringe Uberschreitung des
Indikatorparameterwertes coliforme Bakterien vor, die im gut tolerierbaren Bereich lag. Zur
Aufrechterhaltung der Eignung als Trinkwasser sollte eine Spilung der Anlage in den beiden
Bereichen durchgefiihrt werden. Zur Uberprifung der gesetzten MaRnahmen wird im Anschluss eine
bakteriologische Kontrolluntersuchung empfohlen.

Wr. Neudorf, am 24.11.2025

Gemal Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz,
BGBI. | Nr. 13/2006
berechtigt

Unterzeichner | DI Katrin Hoffmann

F B Datum/Zeit-UTC | 2825-11-24T10:58:55+01:00
a5 z
2l =

Prifinformation | Informationen zur Prﬁfung_der X
aelektrenischen Signatur finden Sie unter:
https://www.signaturpruefung.gv.at

Hinweis | Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur
versehene Dokument hat gem3B Art. 25 Abs. 2 der Verordnung
{EU} Nr. 518/2014 vom 23. Juli 2814 ("eIDAS-V0"} die
gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich
unterschriebenes Dokument.
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Eurofins Umwelt Osterreich GmbH & Co. KG, Palmersstraie 2, 2351 Wr. Neudorf

Stadtgemeinde Neunkirchen
Hauptplatz 1
2620 Neunkirchen

Priifbericht

Prafberichtsnummer E2514718/01LL

Ausstellungsdatum des Berichts 17.11.2025

Geschaftszahl 15032

Projektbezeichnung Trinkwasseruntersuchung WVA Neunkirchen
GS2-WL-110

Behordenreferenz GS2-WL-110

Auftragsnummer E2514718

Projektbearbeiter/in HA

Art der Probe Trinkwasser

Probenehmer/in Annalisa Leonardi (Eurofins Umwelt Osterreich
GmbH & Co. KG)

Datum der Probenahme Siehe Ergebnistabelle

Ort der Probenahme WVA Neunkirchen

Witterung am Tag der Probenahme sonnig, 10 °C

Grund der Probenahme Trinkwasserqualitat

Probeneingang ins Labor Siehe Ergebnistabelle

Priafungszeitraum 07.11.2025 bis 11.11.2025

Probenanzahl Analysenproben: 8
Riickstellproben: 0

Seitenzahl 1von 14

Anmerkung

preBNETNG A,

Eurofins Umwelt Osterreich GmbH & Co. KG e PalmersstraBe 2 e A-2351 Wr Neudorf

T: 443 571571 e E: office.umweltAT@etdach.eurofins.com e 1: www.eurofins.at/umwelt « FN 459076 m
UID Nr.: ATU71439268 o BV: Bank Austria e IBAN: AT92 1200 0100 3134 7122

SWIFT(BIC): BKAUATWWXXX

Die Akkreditierung gilt fur die im Priifbericht als solche gekennzeichnete Verfahren.
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Umwelt

Anlagen:
Nr.:  Bezeichnung:

Dieser Prufbericht mit der Berichtsnr. E2514718/01LL, datiert mit 17.11.2025, besteht aus 14 Seiten und den oben angefihrten
Anlagen, und besitzt ausschlieBlich im Original Gultigkeit. Im Falle einer Vervielfaltigung oder Verdffentlichung dieser
Ausfertigung darf der Inhalt nur wort- und formgetreu ohne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden. Die auszugsweise
Vervielfaltigung oder Veroffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der Eurofins Umwelt Osterreich GmbH & Co. KG.
Die angegebenen Priufergebnisse beziehen sich ausschlielilich auf die untersuchten Prifgegenstande.

Es gelten die allgemeinen Geschéftsbedingungen der Eurofins Umwelt Osterreich GmbH & Co. KG.

Erstellt von Eurofins Umwelt Osterreich GmbH & Co. KG - Priifstelle akkreditiert gem. EN ISO/IEC 17025:2017



